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HARİCİ GÜÇ KAYNAĞI ALTERNATÖR SARGILARININ 

ONARIMI HİZMET ALIMI TEKNİK İSTERLER DOKÜMANI 

 

 

1. KONU 

 Bu teknik şartname Millî Savunma Bakanlığı ihtiyacı için hizmet alımı  

gerçekleştirilecek Harici Güç Kaynağı Alternatör Sargılarının Onarımı Hizmet Alımı teknik 

özelliklerini, denetim ve muayene metotlarını ve ilgili diğer hususları konu alır. 

2. GENEL HUSUSLAR 

2.1. Tanımlar  

2.1.1. Arıza: Harici Güç Kaynağı Alternatör Sargılarının fonksiyonlarını kısmen yada 

tamamen yerine getirememesi durumudur. 

2.1.2. İdare: 5’inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü. 

2.1.3. Onarım: Harici Güç Kaynağı Alternatör Sargılarının arızalarını giderme faaliyetidir.  

2.1.4. Yedek Parça: Envanterde bulunan Harici Güç Kaynağı için gerektiğinde 

onarım,yenileştirme veya değiştirme maksadıyla yüklenici firmada bulundurulan parçalardır. 

2.2. Kısaltmalar 

2.2.1. Hizmet: Harici Güç Kaynağı Alternatör Sargılarının Onarımı Hizmet Alımı. 

2.2.2. Cihaz: Hizmet kapsamında alternatör sargılarının onarımı yapılacak Harici Güç 

Kaynağı. 

3. İSTEK VE ÖZELLİKLER 

3.1. Genel İstekler 

3.1.1. Hizmet alımının gerçekleştirileceği cihaz; 2 (iki) adet 2815270637894 NSN’lı AREL 

marka EGKD-20 model cihazdır. 

3.1.2. Hizmet yüklenici firma tesislerinde gerçekleştirilecektir. 

3.1.3. Hizmet kapsamında kullanılacak sarf malzemesi ve/veya yedek parçalar yüklenici 

tarafından temin edilecek. 

3.1.4. Hizmetin yerine getirilmesinde kullanılacak her türlü cihaz, araç, gereç ve aletler 

yüklenici tarafından temin edilecektir. 

3.1.5. Yüklenici hizmet esnasında idareye ait onarımı yapılan cihaza zarar vermesi 

durumunda bu durumdan sorumlu olacaktır. 

3.1.6. Yüklenici, onarım faaliyetinin sonunda yapılan işlemleri (kullanılan yedek parçalar 

dahil) içeren rapor düzenleyerek İdareye teslim edecektir. 

3.2. Teknik İstekler 

3.2.1. Cihaza ait alternatör sargıları yüklenici tarafından değiştirilecektir. 

3.2.2. Hizmet kapsamında yüklenici tarafından tedarik edilen ve kullanılan yedek 

parçalarda alt maddelerde belirtilen hususlar olmayacaktır. 

3.2.2.1. Kırık 

3.2.2.2. Çatlak 

3.2.2.3. Ezilme 

3.2.3. Hizmet faaliyeti sonrasında cihaz fonksiyonlarını yerine getirir ve çalışır durumda 

İdareye teslim edilecektir. 
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3.3. Garanti ile İlgili Hususlar:  

3.3.1. Yüklenici tarafından değiştirilen malzemeler için 6 (altı) ay garanti verilecektir. 

4. DENETİM VE MUAYENE 

4.1. Denetim ve muayeneler, yürürlükte olan TSK Mal Alımları Denetim, Muayene ve 

Kabul İşlemleri Yönergesi esaslarına göre yapılacaktır. 

4.2. Yüklenici tarafından hizmet kapsamında kalibrasyon gerektiren cihaz ve ölçü aletleri 

kullanması durumunda kalibrasyonlar akredite edilmiş bir kuruluşa yaptırılmış olacak ve geçerlilik 

belgeleri İdareye teslim edilecektir. 

 

 


