
 

 

 

3480270090187 STOK NUMARALI CNC 5 EKSEN YATAY İŞLEME TEZGAHI GÜÇ KAYNAĞININ AKTİF 

HALE GELEBİLMESİ İÇİN GEREKLİ OLAN TEKNİK İSTERLER 

 

1. 60 adet 12 Volt 200 Amper jel akü sökülüp yenileri ile değiştirilecektir. 

2. 1 Adet 12 volt 100 amper jel akü sökülüp yenisi ile değiştirilecektir. 

3. Değiştirilen aküler 2 yıl süreyle firma garantisi altında olacaktır. 

4. Güç kaynağının program güncellemeleri yapılacaktır. 

5. Güç kaynağı DC giriş ve çıkış AC voltajları kontrol edilecektir. 

6. Şebeke kesintisi yapılıp güç kaynağının testi yapılacaktır. 

7. Güç kaynağı bakımı yapılıp aktif halde teslim edilecektir. 
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