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İLGİ : 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu.

1.
İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nca ihtiyaç duyulan Ek fiyat teklif mektubunda ve/veya Ek–1 listede cinsi, miktarı ve özelliği belirtilen malzeme/hizmet ilgi kanunun 3B 16 ğ  maddesi kapsamında “Doğrudan Temin Yöntemi” ile satın alınacaktır.
2.
İstanbul Tersanesi Komutanlığı Yetkilendirilen Alım Komisyonu, Ek’te belirtilen malzemenin tamamını ya da bir kısmını hangi firma/firmalardan satın alacağı/satın almayacağı konusunda serbesttir. İhtiyaç listesindeki malzemeler için belirtilen Parça Numarası veya MRC ile tanımlanan özelliklerin dışında verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
3.     Ödeme, mal/hizmetin teslimi   ve muayenesinin uygun bulunması durumunda, yüklenici firma tarafından gönderilen  faturaya istinaden Komutanlığımızca düzenlenecek ödeme evrakları ile Tuzla Piyade Okulu Saymanlık Müdürlüğünce banka hesabına ( “IBAN NUMARASINA “) havale yolu ile gerçekleştirilecektir. Ayrıca ;

488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) sayılı tablonun II/2 nci fıkrası gereğince 2018 Yılı için geçerli olan; 

a)
  %0 9,48 (Binde dokuz kırksekiz) “Damga Vergisi”,

b)
  %0 9,48 Binde dokuz kırksekiz) “Sözleşme Pulu Damga Vergisi” kesilecektir. Sözleşme yapılacaksa ; “Sözleşme Pulu Damga Vergisi”,  yüklenici firma/firmalar tarafından ilgili Mal Müdürlükleri / Defterdarlıklarına ödenerek makbuzu idareye teslim edilecektir. 
4.
Malzemeler, siparişin verilmesini müteakip belirtilen iş günü içinde taahhüt edildiği şekilde İstanbul Tersanesi Komutanlığının  ilgili ambarına (Transit / Dem-Teç ) teslim edilecektir. Raf ömürlü malzemeler için teslim edilen malların raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 2/3’ ünden az olmayacaktır.

5. Malların idareye taşıması; KDV hariç tüm masraflar (vergi, harç, nakliye, sigorta, her türlü yükleme/boşaltma v.b.) yükleniciye aittir. Ağır ve hacimli malzemelerin Komutanlığımız içindeki taşımaları Transpalet, Forklift, Vinç, vs. gibi iş ekipmanları ile yapıldığından ağır ve hacimli malzemelerin teslimi bu iş ekipmanlarının kullanımına uygun palet, kasa, sandık, çuval vb. gibi malzemeler üzerinde/içerisinde yapılacaktır. Ağır ve hacimli malzemelerin teslimi öncesinde malzemelerin teslim edileceği Transit Ambarı personeli ile 0-216-493 94 94 (Dahili 4514 – 4596 ) irtibat kurulup randevu alınacaktır.

6. Sözleşme konusu mallar, orijinal ambalajında, orijinal ambalajlı olarak piyasaya arz edilmeyen mallar ise taşıma ve depolama şartlarından etkilenmeyecek şekilde ambalajlanması yüklenicinin sorumluluğundadır. Teslim edilen mallara ilişkin malzeme etiketi (Stok numarası, malzeme adı, miktarı, onay numarası ve firma bilgileri) her bir kalem malzemenin üzerinde Yüklenici tarafından bulundurulacaktır.

7 Satın alması yapılacak malzeme Teknik özelliklerine göre(Bu onay ve eklerine uygun olarak yapılacak) muayene ve kabul işlemleri; öncelikli olarak Yetkilendirilmiş Alım Komisyonu tarafından tamamlanacaktır. Ancak teknik olarak fiziki muayenenin yeterli olmaması veya komisyonca ihtiyaç duyulması halinde Komutanlığımız ilgili birimden muayene, test ve analiz yapılması talep edilebilecek ve müteakiben, Yetkilendirilmiş Alım Komisyonu tarafından Muayene Kabul Tutanağı düzenlenecektir. 

8. Teslim süresi içerisinde teslim edilen malzemelerin muayene ve kabul aşamasında RET olması halinde, yüklenici 1 defaya mahsus 5 (beş) iş günü içerisinde malzemeleri değiştirebilecek, değiştirmeyecek ise malzemelerini 3 (üç) iş günü içerisinde söz konusu ambardan teslim alacaktır. . Mücbir sebepler haricinde sözleşme süresi uzatılmayacaktır. 
9. Kargo ile malzeme teslimi yapılmayacaktır.

10. İhtiyaçların acil olması, işin bütünlüğü, kaynakların etkin ve verimli kullanılabilmesi, farklı firmalara bırakılan küçük miktar/tutarlı malzemelerin teslim edilememesi, zamanında temin edilemeyen malzemeler nedeniyle yüzer/kıyı harp unsurlarının göreve hazır hale getirilememesi vb nedenlerden dolayı ALIM TOPLAM BEDEL ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR.
11.Malzemeler tam ve eksiksiz olarak teslim edilecek, müteakiben muayene işlemi başlayacaktır. Alımın aciliyetine binaen idarenin onayının alınmasını müteakip kısmi olarak malzeme teslimi yapılabilecek kısmi olarak muayenesi yapılacak, kalan malzemelerin muayenesi ise teslimi müteakip yapılacaktır. Kısmi olarak fatura kabul edilmeyecek, ödeme yapılmayacaktır.

12. Malzemeler, siparişin ilgili firmalara tebligatına müteakip mal alımlarında en geç 01 Aralık 2019 tarihine kadar İstanbul Tersanesi K.lığı 425 Mal Saymanlığı  Transit  Ambarına tek parti halinde teslim edilecek, kısmi kabul yapılmayacaktır. Teslim edilecek malzemelerden tedariği yurt dışı olanlar ve özel üretim gerektiren malzemeler için teslim süresi idareye dilekçe ile bildirilecek ve malzemenin teslimi esnasında gümrük giriş belgesi ile özel üretim belgeleri idareye verilecektir.

13. Teslim süresi içerisinde teslim edilen malzemelerin muayene ve kabul aşamasında RET olması halinde, yüklenici itiraz edebilecek; itiraz sonucunda malzemenin RET olması durumunda, idarenin talebi dışında, malzeme değiştirilmeyecek; dosya kapatılarak, kabul olan malzemeler için fatura düzenlenerek idareye teslim edilecektir. İdare malzemenin değişimini talep eder ise malzeme 5 (beş) gün içerisinde firma malzemeleri değiştirecek değiştirmeyecek ise malzemelerini 3 (üç) iş günü içerisinde söz konusu ambardan teslim alacaktır.
14. Söz konusu alım 3065 Sayılı Kanunun 13/f Maddesi uyarınca Katma Değer Vergisinden müstesnadır. 

15.  DAK tarafından, alınan tüm teklifler tarih, saat grubu ile kayıt altına alınacaktır.

16. Alımın sonucunda gerçekleşen tutar www.ekm.tsk.tr   ve www.msb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.
17. Yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde teklif verdiğinizde tüm şartları anladığınız ve kabul ettiğiniz anlaşılacak olup; Türk Lirası olarak vereceğiniz teklifinizi, KDV hariç fiyatlandırarak 22.11.2019 tarihi saat 16:00‘a kadar,  tarafınızdan                         tgm-isttk-maldak@msb.gov.tr, mail adresine İstanbul Tersanesi Komutanlığı Doğrudan Alım Komisyonu Ofisine (DAK) teslim etmenizi veya    0 216 507 18 82 numaralı faks’a teklifinizi iletmeniz gerekmektedir.
 Kapalı zarf ile fiyat teklifi teslim edilmeyecektir.
        Rica ederim.                         
               


     


  Yetkilendirilen Alım Komisyonu Başkanı







           
         
    


   Ad Soyad : MURAT ÇİÇEK
                                                                     
              

   


   Rütbe        : ELN.ASB.KD.BÇVŞ.
EKİ



:

1 Adet Fiyat Teklif Mektubu / İhtiyaç Listesi.

D A Ğ I T I M 

:
İlgili Firmalara

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 B 16 ğ MADDESİNE GÖRE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ ALIM İÇİN FİYAT TEKLİF MEKTUBUDUR

İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞININ YETKİLENDİRİLEN ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

PENDİK/İSTANBUL

İST.TERSANESİ KOMUTANLIĞI  VERGİ NUMARASI : 4810537700
VERGİ DAİRESİ : TUZLA  VERGİ DAİRESİ  / İSTANBUL

e-mail
: tgm-isttk-maldak@msb.gov.tr                                                                                  
TEKLİF SAHİBİNİN

	ADI SOYADI / FİRMA ADI:   
	

	TEBLİĞ ADRESİ:                           E-MAİL ADRESİ (Varsa) :
	

	BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ VE VERGİ NUMARASI:
	

	TELEFON VE FAKS NUMARASI:
	TEL :                                                      FAKS   :

	ÖDEME YAPILACAK BANKA ADI / ŞUBE /   IBAN NUMARASI
	


“Doğrudan Temin” i oluşturan belge/istek/liste tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapılmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. 

İstanbul Tersanesi Komutanlığı ......................................... alımı işine ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin 
ONAY-700-19
	S.NO
	MALZEMENİN CİNSİ
	NIIN
	MİKTARI
	BİRİM FİYATI
	TUTARI
	TESLİM SÜRESİ

	 1
	  KOMPRESOR HAVA PISTONLU 40 BAR 
	 DA0296126
	 AD
	1
	
	
	

	 2
	  TANK HAVA 1000 L 40 BAR 
	 DA0296122
	 AD
	1
	
	
	

	                                                                TOPLAM TUTAR


 % ........   KDV HARİÇTİR                                 TESLİM SÜRESİ  …..……….  (……………..) TAKVİM GÜNÜDÜR 
YÜKLENİCİ FİRMALAR MALZEMELERE AİT COC BELGELERİNİ YA DA MALZEMELERİN TEKNİK İSTERLERİNDE BELİRTİLEN FİRMALARDAN ALINDIĞINA DAİR BELGELERİ MAL TESLİMİNDE İDAREYE TESLİM EDECEKLERDİR.
                1.Teklifimiz (rakam ve yazı ile) ….......................................................................................................... TL. dir.                                                                                                                                                                        2.‘Doğrudan Temin’ konusu iş için sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip olduğumuz başka bir tüzel kişinin  bu işe ayrı bir teklif vermediğini beyan ediyoruz.                                                                                                                                                                                          3.Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.                                                                                                                                                
4.‘Doğrudan Temin’ konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak / yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.                                                         
                                                                                                                                                             5.4734 Sayılı K.İ.K.’nun 10 ncu ve 11 nci maddesinde belirtilen ihale dışı bırakılma ve ihaleye katılamama şartlarına haiz olmadığımızı beyan ediyoruz.                                                                                                                                                                                             6.‘Doğrudan Temin’in üzerimizde kalması durumunda idareniz tarafından hazırlanan sözleşme tasarısını imzalayacağımızı, kabul ve taahhüt ediyoruz.                                                                                                                                                                                              7. Alımı yapılan malzemelere ait her türlü bilgiyi inceleyerek/görerek teklif veriyorum.                                                                                                                        8.Ödeme Bilgileri verilmeyen teklifler geçersiz teklif sayılacaktır.

9. Vergi Borcunun bulunması halinde ödeme emri belgesi ile kesilmesini kabul ediyoruz. 
FİRMA ‘YETKİLİ  KİŞİ’

                                                                        İMZASI
       :
                                                                        ADI SOYADI    :

                                                                        TARİH
       :

SATINALMA KOMİSYONU BAŞKANI  :

Eln. Asb. Kd. Bçvş. Murat ÇİÇEK 
   

Tel: 216 493 94 94 –2104 
SATINALMA KOMİSYONU ÜYELERİ   :

De. Me. Mahmut KORKMAZ



Tel: 216 493 94 94 –4525
De. Me. Faruk YOLCU    



Tel: 216 493 94 94 –2453
ONAY-700-19 
HAVA KOMPRESÖRÜ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU


Bu özel teknik şartname Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyacı için satın alınacak Hava Kompresörü teknik özelliklerini, denetim ve muayene metotlarını ve ilgili diğer hususları konu alır.

2. GENEL HUSUSLAR
2.1. Tanımlar

2.1.1. Kompresör elemanı: Kompresörde yer alan her türlü parçalardır.

2.1.2. Ştandro: Hava Tankı

2.2. Kısaltmalar

2.2.1. Kompresör: Hava Kompresörü

2.3. Kullanım Şartı

2.3.1. Kompresör, makine sistemlerinin startı ve gemi servis hava sistemlerinde kullanılacaktır.

3. İSTEK VE ÖZELLİKLER:

3.1. Genel İstekler
3.1.1. Kompresörün kullanım yerine montajı ve montaj yerinin hazırlanması ile ilgili hususlar ihale dokümanında belirtildiği gibi olacaktır.

3.1.2. Bir adet ştandro, kompresör ile birlikte teslim edilecektir.. 

3.1.3. Kompresörün ilk çalıştırılması ile ilgili hususlar ihale dokümanında belirtildiği gibi olacaktır.

3.1.4. Kompresör ve ştandroda alt maddelerde belirtilen kusurlar bulunmayacaktır. 

3.1.4.1. Kırık

3.1.4.2. Çatlak

3.1.4.3. Boya hatası

3.1.4.4. Paslanma

3.1.5. Kompresör ile birlikte, alt maddelerde belirtilen dokümanlar, yerli kompresör için Türkçe, yabancı menşeli kompresör için ise Türkçe ve İngilizce basılı ve CD/DVD ortamında, ihale dokümanında belirtilen miktarda verilecektir.

3.1.5.1. Kullanım kılavuzu

3.1.5.2. Bakım onarım kılavuzu

3.1.5.3. Çalışma ve emniyet talimatları

3.1.5.4. Arıza takibi, muhtelif sebepleri ve giderme yolları

3.1.5.5. Elektrik/elektronik devre ve bağlantı şemaları (devre elemanlarının tanımını içerecek şekilde) 

3.1.5.6. Mekanik devre resimleri ve teorik açıklamaları

3.1.5.7. Resimlendirilmiş yedek parça listesi

3.1.5.8. Yedek parça sipariş bilgileri 

3.1.5.9. Montaj/demontaj resimleri 

3.1.5.10. Kompresör elemanlarının fiziki olarak yerini bulmaya yönelik yerleşim şeması

3.1.5.11. Kompresör için tavsiye edilen yağ cinsi ve özellikler

3.1.6. Kompresörde en az alt maddelerde belirtilen bilgilerin bulunduğu etiket/etiketler olacaktır. 

3.1.6.1. Seri numarası

3.1.6.2. Modeli

3.1.6.3. Parça numarası

3.1.6.4. İmalat yılı

3.1.6.5. İmalatçı firma ve adresi

3.1.6.6. Debisi (m3/h)

3.1.6.7. Çalışma basıncı (bar)

3.1.6.8. Devir sayısı (1/min)

3.1.6.9. Motor nominal voltajı (V)

3.1.6.10. Motor frekansı (Hz)

3.1.6.11. Motor maksimum gücü (kW)

3.1.6.12. Motor Akımı (A) 

3.1.6.13. Motor izolasyon sınıfı

3.1.6.14. Motor koruma sınıfı

3.1.7. Bilgi ve uyarı etiketleri, Türkçe veya İngilizce olacaktır.

3.1.8. Kalite güvence ve ürün kalite belgelerine ilişkin hususlar, yürürlükteki TSK Mal Alımları Kalite Güvence Hizmetleri Yönergesinde yer alan esaslar dâhilinde, ihale dokümanında belirtildiği gibi olacaktır.

3.1.9. Kodlandırma işlemi, yürürlükteki MSB Millî Kodlandırma Hizmetleri Yönergesi esaslarına göre yapılacaktır.

3.2. Teknik İstekler

3.2.1. Kompresör, en az 2 (iki) kademeli olacaktır.

3.2.2. Kompresör, pistonlu tip olacaktır.

3.2.3. Kompresör hava soğutmalı olacaktır.

3.2.4. Kompresörün boyutları alt maddelerde belirtildiği gibi olacaktır.

3.2.4.1. Genişliği, en fazla 950 (dokuz yüz elli) mm olacaktır.

3.2.4.2. Uzunluğu, en fazla 1350 (bin üç yüz elli) mm olacaktır.

3.2.4.3. Yüksekliği, en fazla 950 (dokuz yüz elli) mm olacaktır.

3.2.5. Kompresörde kaldırma mapaları olacaktır.

3.2.6. Kompresörün kadran ve ölçüm göstergelerinde metrik sistem (SI) kullanılmış olacaktır. 

3.2.7. Kompresörün çalışma basıncı, en az 30 (otuz) bar olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir. 

3.2.8. Kompresör kapasitesi, net hava debisi en az 60 (altmış)m³/h olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.

3.2.9.  Basınç ayar değerleri ayar basıncına ulaştığında kompresör otomatik olarak duracak, düşük basınç seviyesine geldiğinde otomatik olarak devreye girecektir.

3.2.10. Kompresör, esnek kaplin veya kasnak-kayış vasıtası ile elektrik motorundan tahrik edilecektir.

3.2.11. Motor ve kompresör aynı kaide üzerine takılı olacaktır. 

3.2.12. Kompresörde en az alt maddelerde belirtilen elemanlar olacaktır.

3.2.12.1. Hava basınç göstergesi ve emniyet valfi

3.2.12.2. Yağ seviye göstergesi

3.2.13. Kompresörle birlikte verilecek ştandro kapasitesi en az 1000 (bin) litre olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.

3.2.13.1. Ştandro, EN 13445’e uygun imal edilmiş olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecektir.

3.2.13.2. Ştandro üzerinde; en az emniyet valfı, manometre, tanıtıcı etiket, destek taşıma ayakları ve tahliye vanası bulunacaktır.

3.2.14. Kompresörü tahrik eden elektrik motorunun özellikleri, alt maddelerde belirtildiği gibi olacaktır. Bu hususlar, yüklenici tarafından taahhüt edilecektir. 

3.2.14.1. Anma çalışma gerilimi, 400 V (dört yüz) ±%10 (artı eksi yüzde on), 3 (üç) faz+ Nötr olacaktır.

3.2.14.2. Anma çalışma frekansı, 50±%3 (elli artı eksi yüzde üç) Hz olacaktır.

3.2.14.3. Sargı izolasyon sınıfı (ısıl sınıfı), TS EN 60034-1 standardına göre en az F olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir. 

3.2.14.4. Koruma sınıfı, TS 3209 EN 60034-5 standardına göre en az IP 54 (elli dört) olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.

3.2.14.5. Motor üzerinde, içinde sargı uçlarının bulunduğu bağlantı kutusu bulunacaktır.

3.2.14.6. Bağlantı kutusunun koruma sınıfı, TS 3033 EN 60529 standardına göre en az IP 54 (elli dört) olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.

3.2.14.7. Elektrik motorlarının soğutma sınıfı, TS 3210 EN 60034-6 standardına göre IC411 olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir. 

3.2.14.8. Elektrik motorlarının sargıları arasında ve sargılarla metal kısımlar arası 1 (bir) dakika süre ile en az 2000 (iki bin) V AC gerilim uygulandığında elektriksel atlama olmayacaktır. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecektir.

3.2.14.9. Elektrik motorlarının üretim katalogunda belirtilen üst sınır sıcaklığında ve anma geriliminde en az 2 (iki) dakika süre ile anma akımının 1,5 (bir virgül beş) katı akım uygulandığında motor sargılarında hasar meydana gelmeyecektir. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecektir.

3.2.14.10. Elektrik motorlarının izolasyon değerleri 25 (yirmi beş)°C sıcaklıkta en az 500 (beş yüz) V DC’de meger cihazı ile ölçüldüğünde en az 25 (yirmi beş) megaohm olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecektir.

3.2.15. Kumanda panosu alt maddelerde belirtilen özelliklerde olacaktır.

3.2.15.1. Motor gücü 5,5 (beş virgül beş) kW ve daha az olan motorlara direkt yol verecektir.

3.2.15.2. Motor gücü 5,5 (beş virgül beş) kW’dan büyük olan motorlara yıldız-üçgen olarak yol verecektir.

3.2.15.3. Kumanda panosu, aşırı akım, kısa devreye karşı korunmuş olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edecektir.

3.2.15.4. Kumanda panosunda, kumanda ve kontrol elemanlarının fonksiyonlarını belirten etiketler bulunacaktır. 

3.2.15.5. Kumanda panosunda en az alt maddelerde belirtilen elemanlar olacaktır.

3.2.15.5.1. Çalıştırma butonu

3.2.15.5.2. Durdurma butonu

3.2.15.6. Kumanda panosundaki kablo, klemens ve konnektörlerin kodlama etiketleri olacaktır.

3.2.15.7. Kumanda panosunun giriş gerilimi, 400 V (dört yüz) ±%10 (artı eksi yüzde on) V AC, frekansı 50 ±%3 (elli artı eksi yüzde üç) Hz, 3 (üç) faz+Nötr olacaktır.

3.2.15.8. Kumanda panosu üzerindeki çalıştırma ve durdurma butonu gibi elektriksel ekipmanların nominal çalışma gerilimi 24 (yirmi dört) V AC olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.

3.2.15.9. Kumanda panosunun alt kısmında harici bağlantılar için nozullar bulunacaktır.

3.2.15.10. Kablo nozulları, DIN 89280 veya TS EN 62444 standardına uygun ve pirinç malzemeden imal edilmiş olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.

3.2.15.11. Kablo nozulları topraklı olacaktır.

3.2.15.12. Kompresör elemanlarının topraklama hatları kumanda panosunda birleşmiş olacaktır.

3.2.15.13. Kumanda panosunda 1 (bir) adet topraklama çıkışı olacaktır.

3.3. Ambalajlama ve Etiketleme İstekleri
3.3.1. Ambalajlama ve etiketleme ile ilgili hususlar, ihale dokümanında belirtildiği gibi olacaktır.

4. DENETİM VE MUAYENELER İÇİN NUMUNE ALMA

4.1. Denetim ve Muayeneler için numune alma işlemi, yürürlükteki TSK Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul işlemleri Yönergesi esaslarına göre yapılacaktır.
4.2. Satın alınacak her kompresör, tüm aksesuarlarıyla birlikte denetim ve muayeneye tabi tutulacaktır.
5. DENETİM VE MUAYENE

5.1.            Genel hususlar

5.1.1.
Denetim ve muayene yürürlükteki TSK Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesindeki esasları dahilinde yapılacaktır.

5.1.2.
 Muayeneler esnasında her türlü personel, test cihazı ve test ortamı yüklenici tarafından temin edilecektir.

5.1.3.
Muayene masrafları ile muayene esnasında tasarım ve imalat hataları sebebiyle meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici sorumlu olacaktır.

5.1.4. Yüklenici tarafından karşılanan ve muayenelerde kullanılacak tüm cihaz ve ölçü aletlerinin kalibrasyonlarının yapıldığına dair kalibrasyonu yapan akredite firma/kurum veya kuruluşun verdiği muayene esnasında geçerliliği bulunan belge/sertifika, muayeneler sırasında Muayene ve Kabul Komisyonuna ibraz edilecektir.

5.1.5.        Özel teknik şartnamenin istek ve özellikler kısmında istenen taahhütler, ürün teknik kataloguna/dokümanına dayanılarak yazılı olarak taahhüt edilecektir. Taahhüde atıf yapılan doküman, Yüklenici tarafından onaylanmış (imzalı) ve taahhüde ek yapılmış olacaktır. Bu belgeler muayene aşamasında Muayene ve Kabul Komisyonuna teslim edilecektir.

5.1.6.
Özel teknik şartnamenin istek ve özellikler kısmında istenen belgeler, üretici firmanın kalite kontrol test raporları/sonuçları veya ürün kalite sertifikası veya akredite yurt içi veya yurt dışı bir firma/kurum veya kuruluş tarafından onaylı olacaktır. İstenen belge/belgeler, muayene komisyonuna teslim edilecektir.

5.2.
Muayene metodları

5.2.1.
Kompresör yüklenici yetkilileri ile birlikte çalıştırılarak fonksiyonlarını yerine getirip getirmediği kontrol edilecektir.

5.4.

Denetim ve muayene ile ilgili diğer hususlar ihale dokümanında belirtildiği gibi olacaktır. 

6.
YARARLANILAN KAYNAKLAR

6.1.
Teknik şartnamede yer alan atıf yapılan doküman.
7.
EKLER

7.1.
Yoktur.

…………………………………………………………………………………………………………………………
903 GENEL-5515-024-000-0 NUMARALI  HAVA KOMPRESÖRÜ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİNDE YER ALAN İHALE DOKÜMANI HUSUSLARI
1. Madde 3.1.1.
Kompresör; HAVUZ-11 K.lığına idare tarafından monte edilecektir. Sistemin montajı ile ilgili olarak firma tarafından montaj resmi hazırlanarak idarenin onayına sunulacaktır. İdare tarafından montaj resminin onaylanmasını müteakip montaj resmi geçerlilik kazanacaktır. Alt yapı hazırlığı idareye ait olup sistemin mevcut alt yapıya montajı sırasında ihtiyaç duyulan tüm malzemeler (boru, kablo, hortum, filtre, sensör, bağlantı elemanları vb.) yüklenici tarafından sağlanacaktır.

2. Madde 3.1.3.

   Kompresörün ilk çalıştırılması idarenin kontrolünde yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

3. Madde 3.1.5.

 Madde kapsamında istenilen dokumanlardan 3 (üç) ’er adet muayene aşamasında muayene heyetine teslim edilecektir.

4. Madde 3.1.8. 
Madde kapsamında üretici ve/veya yüklenici; Kalite yönetim belgesi olarak, varsa AQAP belgesini veya Uluslararası akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış kalite belgesini veya ISO 9000 serisi kalite belgesini ve sistem/ürün kalite sertifikası olarak TSE belgesi/TSE’den alınan uygunluk raporu veya sisteme/ürüne ait TSEK belgesi veya üretici firmanın kalite kontrol test raporları/sonuçları veya ürün kalite sertifikası veya sistemin/ürünün Avrupa standartlarına veya Uluslararası standartlara uygunluğunu gösteren kalite kontrol raporu /deney raporu/uygunluk belgesini ibraz edecektir. Bahse konu belgeler teklif ile birlikte verilecektir.

5. Madde 3.3.1.  

Ambalajlama; Sistem dış etkenlerden ve korozyondan korunacak şekilde ambalajlanmış olacak, yüklenicinin teslim edeceği malzemenin özel koruma veya ambarlama koşulları olması durumunda bu husus teklifte ve malzemenin tesliminde açık olarak belirtilecektir. Etiketleme; Yüklenici tarafından teslim edilecek malzeme cihaz bilgilerini içerecek, kullanım/bakım onarım kolaylığı ve emniyeti sağlayacak şekilde etiketlenecektir.

