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İSTANBUL TERSANES İ KOMUTANLIĞININ BAKIM/ONARIM SORUMLULU ĞUNDA 
BULUNAN KES İNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI PER İYODİK BAKIMI  

ÖZEL TEKN İK ŞARTNAMES İ 
 

1. KONU 

  Bu şartname İstanbul Tersanesi Komutanlığı sorumluluğunda bulunan Ek-1’deki 
kesintisiz güç kaynaklarının ve muhteviyatının bakım/onarım, kontrol ve kesintisiz güç 
kaynağının sürekli çalışır durumda olmasına ait teknik özellikleri, denetim ve muayene 
metotlarını ve ilgili diğer hususları konu alır. Teklif verecek firmalar bakımın yapılacağı 
sistemleri gördüklerine dair Ek-2 Yer Görme Belgesi’ni imzalayacaklar ve tekliflerine 
ekleyeceklerdir. 

2. GENEL HUSUSLAR 

2.1. Tanımlar 

2.1.1. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 
Hizmet Alım İhaleleri Yönetmeliğinde tanımlandığı gibidir. 

2.1.2. İdare:  İstanbul Tersanesi Komutanlığıdır. 

2.1.3. Yüklenici Firma:  Ek-1’de belirtilen cihazların bakım ve onarımlarını üstlenen; Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen “Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi” veya Türk 
Standartları Enstitüsü tarafından verilen “Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi” olan özel kişiler veya 
tüzel kişiliğe sahip ticari kurum veya kuruluştur. 

2.1.4. Üretici veya Üretici Firma:  Bakım onarımı yapılacak kesintisiz güç üreten veya 
ürettiren kişi veya kuruluştur. 

2.1.5. Sistem:  Bakım onarımı ve ayarı yapılacak kesintisiz güç kaynağı ve muhteviyatıdır. 

2.1.6. Arıza:  Sistemi meydana getiren ekipmanlardan bir veya birkaçının çalışmaması veya 
fonksiyonlarından bir veya birkaçını kısmen veya tamamen yerine getirmemesi ve bu suretle 
faaliyetlerinin kesintiye uğraması veya aksamasıdır. 

2.1.7. Onarım: Sistemin görevini kısmen veya tamamen yerine getirememesi halinde 
yüklenici firmanın teknisyen veya uzmanlarınca yapılacak olan hizmete hazır hale getirme 
işlemidir. 

2.1.8. Arıza Süresi:  İdare tarafından yüklenici firmaya arızanın telefonla, faksla veya yazıyla 
bildirildiği andan itibaren başlayıp, arızanın giderildiği saate kadar geçen sürenin tamamıdır. 
Bu süre ilgili birlik personeli ve yüklenici firma teknik personeli tarafından doldurulan Bakım 
Onarım ve Servis Formu ile tespit edilir. 

2.1.9. Onarıma Ba şlama Süresi:  İdare tarafından yüklenici firmaya arızanın telefonla, 
faksla veya yazıyla bildirildiği andan itibaren onarıma başlayıncaya kadar geçen zaman 
dilimidir. 

2.1.10. Koruyucu Bakım ve Onarım: Ek-1’de belirtilen sistemlerde meydana gelebilecek 
arızaları önlemek, sistemin ömrünü uzatmak ve verimli çalışmasını sağlamak amacıyla; 
üretici firmanın işletme, bakım ve onarım kitaplarında veya teknik yayınlarda belirtilen belirli 
sürelerde (periyodik olarak) yapılan parçasız bakım ve onarım faaliyeti veya her türlü 
müdahale ve kontrollerdir. 

2.1.11. Arıza Giderici Bakım ve Onarım:  Sistemin herhangi bir nedenle kısmen veya 
tamamen arızalanması sonucu idare tarafından yükleniciye haber verilmesi neticesinde 
yapılacak her türlü bakım onarım faaliyetidir. 

2.1.12. Mesai Dışı Bakım ve Onarım: Hafta sonu tatili ve resmi tatil günleri veya idari 
şartnamede belirtilen mesai saatleri dışında idarenin isteği üzerine yapılacak koruyucu ve 
arıza giderici parçasız bakım onarım faaliyetidir. 
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2.1.13. Bakım ve Onarım Süresi: Yüklenici firmaya telefonla, faksla veya yazıyla bildirilen 
arızaya müdahale etmesi ile başlayan ve arızanın giderilmesine kadar olan süredir.  

2.1.14. Bakım Onarım ve Servis Formu: Koruyucu bakım onarım, arıza giderici bakım 
onarım ve mesai dışı bakım onarım faaliyetlerini kapsayan yüklenici firma elemanları 
tarafından doldurulan, idari personeli ile yüklenici firma yetkilisi tarafından ve Muayene 
Heyeti tarafından da kontrol edilerek imzalanan Ek-3’ te örneği verilen formdur. 

2.1.15. Orijinal Yedek Parça: Ana malzeme (sistem) imalatçısı tarafından onaylanan ve ana 
malzeme imalinde kullanılan kendi ticari ismi ve parça numarası altında ambalajlanan parça 
demektir. Bu teknik şartnamede orijinal yedek parça ifadesi yerine parça ifadesi 
kullanılacaktır. 

2.2. Kısaltmalar 

2.2.1. Teknik şartnamede, bundan sonra “Kesintisiz Güç Kaynağı Periyodik Bakımı” ifadesi 
yerine, “hizmet” ifadesi kullanılacaktır. 

2.2.2. PLC (Programmable Logic Controller) : Programlanabilir Mantık Dentleyici 

2.2.3. CPU (Central Processing Unit): Merkezi İşlem Birimi 

2.2.4. PWM (Pulse Width Modulation): Darbe Genişlik Modülasyonu 

2.2.5. IGBT (Isolation Gate Bipolar Transistor): Yalıtılmış Kapılı İki Kutuplu Transistör 

2.2.6. KGK: Kesintisiz Güç Kaynağı 

2.2.7. LCD (Liquid Cryistal Display): Likit Kristal Ekran  

3. İSTEK VE ÖZELL İKLER 

3.1. Genel İstekler 

3.1.1. Bakım sözleşmesi imzalandıktan sonra 1 (bir) defa bakım yapılacaktır. Bakım 
hizmetleri hafta içi 09.00-17.00 saatleri arasında yapılacaktır. KGK’lara resmi tatil günlerinde 
bakım yapılmayacaktır. Ancak mecburi sebeplerden dolayı ve kritik hallerde bakım ve onarım 
hizmetleri mesai saatleri dışına çıkabilecek, böyle durumlarda yüklenici firma idarenin 
belirleyeceği saate kadar çalışacaktır.  

3.1.2. Hizmet kapsamında kullanılacak el aletleri, ölçü aletleri, değiştirilecek parçaların sarf 
edilecek yedek parça masrafları (fan ve akü grubu hariç) teklif edilecek fiyata dâhil olarak 
yüklenici tarafından temin edilecektir. 

3.1.3. Hizmet kapsamında kullanılacak el aletlerinin bakım ve onarımı yüklenici tarafından 
yapılacaktır. 

3.1.4. Hizmet kapsamında kullanılacak ölçü aletlerinin, akredite kuruluşlara kalibrasyonları 
hizmet öncesinde yüklenici tarafından yaptırılmış olacaktır. Yüklenici bu hususu idareye 
hizmet öncesinde yazılı olarak bildirecektir. 

3.1.5. Yüklenici tarafından değiştirilecek parçalar, ana malzemeyi üreten üreticinin ürettiği 
veya ana malzemeyi üreten üreticinin başka bir üreticiye ürettirdiği ve onayladığı ürün 
olacaktır. 

3.1.6. Arızalı parçalar (fan ve akü grubu hariç) yüklenici tarafından değiştirilecektir. Değişim 
sonucunda Ek-4 (Çizelge 2) formu yüklenici tarafından doldurularak idareye ıslak imzalı 
olarak teslim edilecektir. 

3.1.7. Hizmet kapsamında alt maddelerde belirtilen formlar, yüklenici tarafından 3 (üç) 
nüsha tanzim edilecek, idare tarafından onaylanacak ve ıslak imzalı olarak 2 (iki) nüsha 
idareye teslim edilecektir. 

3.1.7.1. Değiştirilen parçalar için Çizelge-1’deki Arıza Bildirim ve Onarım Formu 

3.1.7.2. Yapılan onarımlar için Çizelge-2’deki Malzeme ve Parça Değiştirme Formu 

3.1.7.3. Bakımlar için Çizelge-3’deki Periyodik Bakım Kontrol Formu 
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3.1.8. Yüklenici hizmetin icrasında gerekli emniyet tedbirlerini almakla yükümlü olacaktır. 

3.1.9. Yüklenici, hizmet kapsamında görevlendirdiği personel için gerekli koruyucu teçhizatı 
temin edecek ve personelin koruyucu teçhizatla çalışmasını sağlayacaktır. 

3.1.10. KGK’da meydana gelen herhangi bir arıza, alarm idare personeli tarafından reset 
edilebilecek, yalnız arıza ve alarmın protokol kodları mutlaka idare personeli tarafından not 
alınarak yükleniciye bildirilecektir. 

3.1.11. Bakım ve arıza onarımı yapılan mahaller bakım onarım sonucunda meydana gelen 
her türlü atıktan temizlenecektir. 

3.1.12. İdare zaruret halinde yükleniciye haber vererek KGK’nın akülerini değiştirip ilave ve 
çıkarmalar yapabilir. Yüklenici isterse bir personelini görevlendirmekte serbesttir. Bu 
durumda arıza oluşsa bile yüklenici tarafından giderilecektir. 

3.1.13. KGK’ya ihtiyaç durumuna göre ilave yük bağlanması, yük aktarımı gibi durumlarda 
yükleniciye haber verilecek, yüklenici isterse bu hususa yönelik işlemler için bir personelini 
görevlendirmekte serbesttir. Bu durumda arıza oluşsa bile yüklenici tarafından giderilecektir. 

3.1.14. Bakım esnasında yüklenici personeli tarafından meydana getirilen her türlü hasar 
yüklenici tarafından giderilecektir. Bu hasarların onarımından dolayı yüklenici hiçbir ücret 
talep etmeyecektir. 

3.1.15. Günlük kontroller idare tarafından yapılacaktır, tespit edilen sorun ve aksaklıklar 
yükleniciye bildirilecektir. 

3.1.16. Yapılan tüm test, kalibre, ölçüm sonuçları bir rapor haline getirilerek kayıt altına 
alınacak, bu kayıtların mutlaka ıslak imzalı bir sureti yüklenici tarafından idareye teslim 
edilecek ve idare tarafından muhafaza edilecektir. 

3.1.17. Kabul işlemleri yürürlükteki ilgili mevzuata göre yürütülecektir. Bakım anlaşması 
kapsamında, yapılan her bakım işleminin sonunda hakediş ödemeleri olacak ve her dönemin 
sonunda Hizmet İşleri Kabul Tutanağı düzenlenerek yükleniciye ödeme yapılacaktır. 

3.1.18. Arıza veya bakım esnasında değişen parçalar en az 1 (bir) yıl garanti kapsamında 
olacaktır. 

3.2. Teknik İstekler 

3.2.1. Hizmet kapsamında KGK’nın bakım onarım faaliyetleri, üretici firmanın bakım onarım 
ile ilgili katalog, kitap ve şema dokümanlarına göre yapılacaktır. 

3.2.2. KGK’da bakım onarım faaliyetlerine başlamadan önce aşağıdaki işlemler yapılacaktır. 

3.2.2.1. Bütün elektrik giriş ve çıkış şalterleri kapatılacaktır. 

3.2.2.2. Çalışmaya başlamadan önce elektrik kesintisine maruz kalacak tüm birimler ikaz 
edilecek, çalışmanın başlama ve bitiş zamanı bildirilecektir. 

3.2.2.3. Şebeke enerjisinin KGK’ya elektrik enerjisi veren şalter kapatılacaktır. 

3.2.2.4. Akümülatörlerden gelen DC voltaj sigortaları sökülecek, şalteri kapatılacaktır. 

3.2.2.5. KGK’nın üzerindeki filtre ve diğer amaçlar için kullanılan kondansatörler devre dışı 
bırakılarak deşarj edilecektir. 

3.2.2.6. KGK’nın her türlü enerji kaynakları ile bağlantıları kesilmiş tesisat kısımlarının, aşırı 
gerilimlere ve endüksiyon tesirine maruz kalabilecekleri düşünülerek şalterler çıkış yönünde 
topraklama ve kısa devre etme işlemi uygulanacaktır. 

3.2.3. Bütün elektriksel giriş ve çıkış bağlantıları kontrol edilecek, bağlantılarda olası 
gevşeme, deformasyon varsa sorun giderilecektir. 

3.2.4. Bütün bara ve bara bağlantıları, mesnet izolatörleri, vidaları kontrol edilecek, kırık 
çatlak izolatörler yenisi ile değiştirilecektir. Gerekirse baralar orijinal rengine boyanacaktır. 

3.2.5. Tüm koruma ve güvenlik kapaklarının kilit ve menteşeleri kontrol edilecek, düzgün 
kapanabilmeleri sağlanacak, arızalı sorunlu kilit, menteşe yenisi ile değiştirilecektir. 
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3.2.6. KGK çalışırken, yük altında kontrolleri yapılacak, tespit edilen aksaklıklar 
giderilecektir. 

3.2.7. KGK’nın donanımlarından elektronik kartlar haricinde hiçbir parça onarılmayacak, 
yenisi ile değiştirilecektir. 

3.2.8. KGK’nın genel temizliği yapılacak, temizlik yapılırken sadece dış temizlik olarak 
değerlendirilmeyecektir. Cihaz devreden çıkarılarak tüm koruma, muhafaza ve emniyet 
kapakları sökülerek elektronik kartlar, sargılar, soğutucu fanlar ve aksesuarları kuru, katı her 
türlü kirlenmeye karşı temizlenecektir. Temizlik yapımında kullanılacak her türlü temizlik 
malzemesi yükleniciye ait olacaktır. 

3.2.9. Doğrultucu katı blok tristörleri, tristörleri tetikleyen doğrultucu kontrol kartları ve DC 
filtre devresi kontrol edilecek, arızalı ve sorunlu olanlar yenisi ile değiştirilecektir. 

3.2.10. Giriş şebeke voltaj değerlerini kontrol eden mikroişlemci kart kontrol edilecek, arıza 
veya sorun tespit edilirse yenisi ile değiştirilecektir. 

3.2.11. Eviricilerin sistem ve üniteleri, kontrol kartları, IGBT blokları kontrol edilecek, sorun 
var ise giderilecek, arızalı elektronik kartlar yenisi ile değiştirilecektir. 

3.2.12. Filtrelerin izole trafo ve kondansatörleri kontrol edilecek, sorun var ise giderilecek, 
arızalı filtre elemanları ve kondansatörler yenisi ile değiştirilecektir. 

3.2.13. Statik by-pass sistem ve üniteleri, kontrol kartları, tristörleri kontrol edilecek, sorun var 
ise giderilecek, arızalı olanlar yenisi ile değiştirilecektir. 

3.2.14. Manuel by-pass’ın işlevleri kontrol edilecek, tespit edilen sorunlar giderilecektir. 

3.2.15. Besleme kartları kontrol edilecek, tespit edilen klemens, soket, bağlantı hataları 
giderilecek, kartta arıza var ise tamir edilecek, tamir edilemeyen kartlar yenisi ile 
değiştirilecektir. 

3.2.16. Panel kartları kontrol edilecek, tespit edilen klemens, soket, bağlantı hataları 
giderilecek, kartta arıza var ise tamir edilecek, tamir edilemeyen kartlar yenisi ile 
değiştirilecektir. 

3.2.17. Panel kartlarının ledleri, işlem diyagramı, LCD ekranı ve butonları kontrol edilecek, 
arızalı olanlar yenisi ile değiştirilecektir. 

3.2.18. Alarm sirenleri kontrol edilecek, sürekli faal kalması sağlanacaktır. 

3.2.19. Mikroişlemci kartlar kontrol edilecek, tüm parametre ayarları test edilecek, kartın 
sorunsuz çalışması sağlanacaktır. 

3.2.20. Mikroişlemci kart yazılım ve programlarında hata tespit edilirse, yeniden yazılım 
yüklemesi yapılacaktır. 

3.2.21. Mikroişlemci kartların arızalanması durumunda, mutlaka yetkili/yeterli kişiler 
tarafından tamir edilmesi sağlanacaktır. Tamir edilemeyen kartlar yenisi ile değiştirilecek ve 
yazılım yüklemesi yapılacaktır. 

3.2.22. Gerilim örnekleme kartları kontrol edilecek, tespit edilen klemens, soket, bağlantı 
hataları giderilecek, kartta arıza var ise tamir edilecek, tamir edilemeyen kartlar yenisi ile 
değiştirilecektir. 

3.2.23. Akım örnekleme kartları kontrol edilecek, tespit edilen klemens, soket, bağlantı 
hataları giderilecek, kartta arıza var ise tamir edilecek, tamir edilemeyen kartlar yenisi ile 
değiştirilecektir. 

3.2.24. IGBT sürücü kartları kontrol edilecek, tespit edilen klemens, soket, bağlantı hataları 
giderilecek, kartta arıza var ise tamir edilecek, tamir edilemeyen kartlar yenisi ile 
değiştirilecektir. 

3.2.25. Tristör sürücü kartları kontrol edilecek, tespit edilen klemens, soket, bağlantı hataları 
giderilecek, kartta arıza var ise tamir edilecek, tamir edilemeyen kartlar yenisi ile 
değiştirilecektir. 
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3.2.26. Doğrultucu kartları kontrol edilecek, tespit edilen klemens, soket, bağlantı hataları 
giderilecek, kartta arıza var ise tamir edilecek, tamir edilemeyen kartlar yenisi ile 
değiştirilecektir. 

3.2.27. Doğrultucu trafo kartları kontrol edilecek, tespit edilen klemens, soket, bağlantı 
hataları giderilecek, kartta arıza var ise tamir edilecek, tamir edilemeyen kartlar yenisi ile 
değiştirilecektir. 

3.2.28. Çıkış trafolarının trafo izolasyonu, bağlantıları kontrol edilecek, tespit edilen sorunlar 
giderilecektir. 

3.2.29. Soğutucu fanlar kontrol edilecek, ses yapan, balanslı çalışan, arızalı olanlar tespit 
edilerek İdareye bildirilecektir. İdare, yüklenicinin belirlediği aküleri temin edecektir. İdarenin 
temin ettiği fanları yüklenici bakım/onarım sözleşmesi kapsamında ücret talep etmeden 
monte edecektir. 

3.2.30. Elektronik kartların bağlantı soketleri kontrol edilecek, kırık, gevşek, temas sorunu 
tespit edilenler yenisi ile değiştirilecektir. 

3.2.31. Kondansatör grupları kontrol edilecek, arızalı ve yıpranmış olanlar aynı tür ve özellikte 
yeni gruplar ile değiştirilecektir. 

3.2.32. Akü bağlantıları kontrol edilecek, bağlantılarda gevşeklik varsa uygun torkla 
sıkılacaktır. 

3.2.33. Akülerin fiziksel kontrolleri yapılacak, gövdesinde şişme, büzülme, delinme olan 
sorunlu aküler idareye bildirilecektir. 

3.2.34. Akülerin voltaj testleri yapılacak (örneğin akü voltajına uygun yük veya araç ampulü 
kullanılarak veya KGK’nın kendi test sistemleri vasıtasıyla), yapılan ölçümde KGK’da 
kullanılan akülerin voltajları (örneğin 1,5 V-6 V-12 V (birvirgülbeş-altı-oniki volt)) katalog 
değerinin altında çıkan aküler şarj edilecek, buna rağmen düzelme olmazsa arızalı aküler 
tespit edilerek İdareye bildirilecektir. İdare, yüklenicinin belirlediği aküleri temin edecektir. 
İdarenin temin ettiği aküleri yüklenici bakım/onarım sözleşmesi kapsamında ücret talep 
etmeden monte edecektir. 

3.2.35. KGK’nın besleme voltajı kontrol edilecek, yük altında iken, olması gereken değerlerin 
altında ve üstünde bir voltaj değeri tespit edilirse gerekli düzeltici çalışmalar yüklenici 
tarafından yapılarak sistemin faaliyeti sağlanacak ancak bu hususta olumlu bir sonuç 
alınamaması halinde durum gerekçesi ve düzeltici işlemlere yönelik tekliflerle birlikte idareye 
ıslak imzalı olarak yazıyla bildirilecektir. 

3.2.36. Tüm otomatik, buşonlu, cam ve NH sigortalar kontrol edilecek, bağalantı 
klemenslerinde gevşeklik varsa sıkılacak, sigortalarda renk bozulması varsa yenisi ile 
değiştirilecektir. 

3.2.37. Buşonlu, cam ve NH sigortalardan çeşitli nedenlerle atmış olanlar kesinlikle 
sarılmayacak, tamir edilemeyecek yenisi ile değiştirilecektir. 

3.2.38. Termik manyetik şalterlerin akım değerleri sistemden çekilen güce ve üretilen güce 
uygun akım değerlerine ayarlanacaktır. 

3.2.39. KGK’nın tüm elektronik veya mekanik gösterge tabloları ve elemanları kontrol 
edilerek, kalibre ihtiyacı olanlar sertifikalı bir laboratuarda kalibre edilecektir. 

3.2.40. KGK’nın topraklama hatları kontrol edilecek, üç ayda bir ölçülerek ölçüm rapor 
sonuçları idareye ıslak imzalı olarak verilecektir. 

3.2.41. Çekilen enerji kontrol edilerek gözlenecek, KGK’nın durumunu gözlemek için 
gerekirse yük testi yapılacaktır. 
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4. DENETİM VE MUAYENE İÇİN NUMUNE ALMA 

4.1. Parçalı hizmette denetim ve muayeneler için numune alma işlemi, yürürlükteki TSK Mal 
ve Hizmet Muayene Yönergesi Esaslarına göre yapılacaktır. 

4.2. Hizmet kapsamında yapılan her bakım ve onarım ile bu faaliyetler sonucunda tanzim 
edilen formlar, numune olarak kabul edilecektir. 

5. DENETİM VE MUAYENE 

5.1. Genel Hususlar 

5.1.1. Denetim ve muayeneler, yürürlükte olan Hizmet Alımları Muayene ve Kabul 
Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

5.1.2. Muayene esnasında lüzumlu her türlü alet, araç-gereç, ortam, test ve ölçme 
cihazı/aleti, sarf malzemeleri, doküman, yardımcı personelin ve muayene masraflarının (TSK 
laboratuarların yapılamayan analiz ve test masrafları dahil olmak üzere) yüklenici tarafından 
temin edilecektir. 

5.1.3. Yüklenici tarafından karşılanan ve muayenelerde kullanılacak tüm cihaz ve ölçü 
aletlerinin kalibrasyonlarının yapıldığına dair kalibrasyonu yapan akredite firma/kurum veya 
kuruluşun verdiği muayene esnasında geçerliliği bulunan belge/sertifika, muayaneler 
sırasında Muayene ve Kabul Komisyonuna ibraz edilecektir. 

5.1.4. Muayene esnasında dizayn ve imalat hataları sebebiyle meydana gelebilecek kaza ve 
hasarlardan yüklenici sorumlu olacaktır. 

5.2. Yapılacak Muayeneler 

5.2.1. Göz Muayenesi: Teknik şartnamenin 3’üncü maddesinde yer alan gözle kontrol 
edilmesi gereken hususların muayenesi ve istek ve özellikler bölümünde uygunluğu 
belgelendirme ve yazılı taahhüt şeklinde yükleniciden talep edilen hususlar için yüklenici 
tarafından teslim edilen belgelerin istek ve özellik ile uyumluluğu ve geçerliliğinin kontrolü 
yapılacaktır. 

5.2.2. Ölçü Muayenesi:  Teknik şartnamenin 3’üncü maddesinde yer alan ölçerek kontrol 
edilmesi gereken hususlar, amaca uygun ve kalibrasyonlu ölçü aleti kullanılarak kontrol 
edilecektir. Sayısal istek ve özelliklerde yer alan toleransların değerlendirilmesi, yürürlükteki 
MSB Teknik Şartname Hizmetleri Yönergesinde belirtildiği gibi olacaktır. 

5.2.3. Fonksiyon Muayenesi: Teknik şartnamenin 3’üncü maddesinde yer alan fonksiyonel 
özellikler, malzemenin kullanımına yönelik olarak kontrol edilecektir. Tüm fonksiyon testleri 
için uygunluk kıstas parametre değerleri, bakım, onarım, işletme el kitapları, yürürlükteki 
yönetmelikler ve ürün kataloglarındaki işletme kullanım değerleridir. 

6. AMBALAJLAMA VE ET İKETLEME İSTEKLER İ 

6.1. Hizmet Bölgesinde yapılacak bakım hizmeti ile ilgili bütün nakliye masrafları hizmet 
sunucusuna aittir. 

6.1.1. Değiştirilecek tüm parçalar orijinal ambalajında olacaktır. 

6.1.2. Yüklenici firma tarafından bu teknik şartname kapsamında yer alan ve bakımından 
yükümlü olduğu sistem üzerine idarenin göstereceği yerlere bakımı müteakip, en az 
aşağıdaki bilgileri ihtiva eden etiket sisteme takılacak veya yapıştırılacaktır. 

6.1.2.1. Firma Adı, Adresi 
6.1.2.2. Telefon ve Faks Numaraları 
6.1.2.3. Bakım Onarım Sözleşmesi Bilgileri (numarası), 
6.1.2.4. Müteakip Bakım Tarihi. 

7. GARANT İ 

7.2. Garanti süresinin başlangıç tarihi, sistemin bakımı yapıldıktan sonra İdare tarafından 
hizmet kabulünün yapıldığı tarihtir. Bakımı yapılan sistemin garanti süresi, işçilik ve montaj 
hatalarına karşı en az 12 ay olacaktır. 

EK-2

Sayı : 73401242-420.03-

2-8

EK-2

Sayı : 73401242-420.03-1147534 05 Nisan 2022

2-8

72
00

02
16

7 
- 7

20
00

21
67

 - 
72

00
02

16
7 

- 7
20

00
21

67
 - 

72
00

02
16

7 
- 7

20
00

21
67

 - 
72

00
02

16
7 

- 7
20

00
21

67
 - 

72
00

02
16

7 
- 7

20
00

21
67

 - 
72

00
02

16
7 

- 7
20

00
21

67
 - 

72
00

02
16

7 
- 7

20
00

21
67

 - 
72

00
02

16
7 

- 7
20

00
21

67



 -9-

7.3. Garanti süresi içerisinde işçilik ve montaj hatalarından doğabilecek her türlü arızanın 
giderilmesi yükleniciye ait olup arızanın oluşmasından sonra en geç 3 (üç) iş günü içerisinde 
müdahale edilecektir. 

8. EKLER 

8.1. EK-1 : Bakım Onarım Yapılacak Kesintisiz Güç Kaynağı Listesi 

8.2. EK-2 : Yer Görme Belgesi 

8.3. EK-3 (Çizelge-1): Arıza Bildirim ve Onarım Formu 

8.4. EK-4 (Çizelge-2): Malzeme ve Parça Değiştirme Formu 

8.5. EK-5 (Çizelge-3): Periyodik Bakım Kontrol Formu 

9. YARARLANILAN KAYNAKLAR 

9.1. Cihaz kullanım ve bakım onarım kılavuzları. 

9.2. İlgili teknik yayın ve dokümanlar. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAZIRLAYAN 

(İMZALI) 
Yunus BİLGEBEY 

Elk. Müh. 
Pl.Kşf.Müh. 

 

TETKİK EDEN 

(İMZALI) 
M.Göksel KAVAS 

Müh.Alb. 
Bayındırlık Müdürü Vekili 

 

UYGUNDUR/UYGUN DEĞİLDİR 

 
……/……/2022 

 
(İMZALI) 

R.Erdinç YETKİN 
Tuğamiral 

İstanbul Tersanesi Komutanı 
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EK-1 
 
 

BAKIM VE ONARIMI YAPILACAK KES İNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI LİSTESİ 
 

SIRA 
NU. 

MARKA/MODEL  SERİ NU. VOLTAJ/FREKANS/FAZ/GÜÇ  HİZMET YERİ 

1 INFORM 0810B0373050 
220V/230V/50HZ/TEK FAZ/6 

KVA 
1 NU.LI LUMBARAĞZI 

2 INFORM 0810D0456051 
220V/230V/50HZ/TEK FAZ/6 

KVA 
2 NU.LI LUMBARAĞZI 

3 MAKELSAN 1LBG62000310A 
220V/230V/50HZ/TEK FAZ/10 

KVA 
İKK VE GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ 

KAMERA ODASI 

4 SIEMENS B-4120 
400V/230V/50HZ/ÜÇ FAZ/10 

KVA 
240 BAŞMÜHENDSİLİĞİ 

KORİDORU 

5 
FSK KNIGHT 

TW6K 
83621503100239 

220V/230V/50HZ/TEK 
FAZ/5400 W 

HABER MERKEZİ UPS ODASI   

6 
FSK KNIGHT 

TW6K 
83621503100196 

220V/230V/50HZ/TEK 
FAZ/5400 W 

HABER MERKEZİ UPS ODASI   

7 
FSK KNIGHT 

TW6K 
83621503100233 

220V/230V/50HZ/TEK 
FAZ/5400 W 

HABER MERKEZİ UPS ODASI   

8 
FSK KNIGHT 

TW6K 
83621503100205 

220V/230V/50HZ/TEK 
FAZ/5400 W 

TELEFON SANTRAL AMİRLİĞİ 

9 
FSK KNIGHT 

TW6K 
83621503100208 

220V/230V/50HZ/TEK 
FAZ/5400 W 

TELEFON SANTRAL AMİRLİĞİ 

10 
FSK KNIGHT 

TW6K 
83621503100228 

220V/230V/50HZ/TEK 
FAZ/5400 W 

TELEFON SANTRAL AMİRLİĞİ 

11 
INFOM 

SDM1101 
1004D0362015 

220V/230V/50HZ/TEK FAZ/90 
W 

GENEL EVRAK 

12 
ENEL HOME 

1000 
07/0030 

220V/230V/50HZ/TEK FAZ/90 
W 

SANTRAL AMİRLİĞİ SWITCH 

13 
TUNC MATIK 
NEW TECH 
PRO 3 KVA 

83321309102104 
220V/230V/50HZ/TEK 

FAZ/2700W 
SANTRAL AMİRLİĞİ LOJMAN 

14 
MAKELSAN 

BOXER 
- 

220V/380V/50HZ/TEK FAZ/30 
KVA 

PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ 
SERVER ODASI 

15 MAKELSAN - 
400V/230V/50HZ/ÜÇ FAZ/60 

KVA 
BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBESİ 

MALZEME ODASI 
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16 
VİSCO 

ELEKTRİK 
- 

220V/230V/50HZ/TEK FAZ/1 
KVA 

500 MD SOYUNMA ODASI 

17 MAKELSAN - 
220V/230V/50HZ/TEK FAZ/2 

KVA 
TİRİ GÜVERTE OFİS 

18 MAKELSAN - 
220V/230V/50HZ/TEK FAZ/6 

KVA 
KAL.LAB.KORİDOR 

19 MAKELSAN - 
220V/230V/50HZ/TEK FAZ/3 

KVA 
ELN.KAL.LAB. 

20 MAKELSAN - 
220V/230V/50HZ/ÜÇ FAZ/6 

KVA 
KAL.LAB.KORİDOR 

21 
VISCO 

ELECTRIC 
- 

110V/300V/50HZ/TEK FAZ/3 
KVA 

ELN.KAL.LAB. 

22 MAKELSAN - 
220V/380V/45-65HZ/ÜÇ 

FAZ/30 KVA 
350 GRP.MD./31A FB.PORTAL 

FREZE BÖLÜMÜ 

23 
FCM Pyramid 

Plus 
- 

400V/230V/50HZ/ÜÇ FAZ/3 
KVA 

350 GRP.MD.YENİ MOTOR 
TEST İSTASYONU 

24 APC - 
400V/230V/50HZ/ÜÇ FAZ/3 

KVA 
350 GRP.MD.YENİ MOTOR 

TEST İSTASYONU 

25 MAKELSAN - 
240V/220VDC/50HZ/TEK 

FAZ/6KVA 
390 GRP. MD./67A FB.KART 

ONARIM ATÖLYESİ 

26 TUNÇMATİK - 
220V/230V/50HZ/TEK FAZ/400 

W 
390 GRP. MD./67A FB.CAYRO 

TEST ODASI 

27 
ENEL C50 

SERİSİ 
21A000749 

400V/400V/50HZ/ÜÇ FAZ/50 
KVA 

YENİ 400,KANTİN,KİMYA LB. 
BİNASI 

28 
SAYRON 

ELEKTRONİK 
A.Ş. 

SAY103868 
400V/230V/50HZ/ÜÇ FAZ/20 

KVA 
MOTOR TOPLAMA MAHALİ 
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EK-2 
 

YER GÖRME BELGES İ 
 
 İstanbul Tersanesi Komutanlığı “KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI PER İYODİK 
BAKIMI ” işinin yapılacağı sistemleri, yerinde gördüm, tespit ettim, teklifimi gördüğüm ve 
tespit ettiğim hususlara uygun olarak vereceğimi arz ederim.  
 
 
 
 

 
FİRMA YETK İLİSİ                                                             YETKİLİ PERSONEL               
                                                        
ADI:                                                                                        ADI:  
SOYADI:                              SOYADI: 
T.C. KİMLİK NO:                   SİCİL NO: 
 
 
İMZA:                                                                                      İMZA: 
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İSTANBUL TERSANES İ KOMUTANLIĞI EK-3 (Çizelge-1) 

ARIZA B İLDİRİM VE ONARIM FORMU NO:  

KULLANICI   

KULLANICI ADRES İ   

ARIZA B İLDİRİM TARİHİ/SAAT İ   

ARIZANIN SINIFI   

ARIZALI MAK İNE CİHAZ VE TECHİZATIN MARKA VE MODEL İ 

  

ARIZANIN TANIMI   

  

  

  

  

ARIZANIN G İDERİLDİĞİ TARİH/SAAT   

TOPLAM ARIZA SÜRES İ   

ARIZANIN ETK İLEDİĞİ DİĞER SİSTEMLER (VARSA)   

  

  
ARIZA ONARIMI YAPILAN MAK İNE CİHAZ VE TEÇHİZATTA YAPILAN 
İŞLEMLER 

  
  

  

  

  

  

  

DEĞİŞEN PARÇA/PARÇALAR 
  
  

  

  

  

Yukarıda belirtilen işlemlerin teknik şartname ve idari şartnameye uygun olarak yapıldığını, değişen parçaların 
yerine orijinallerinin takıldığını ve arıza onarımının tamamlandığı tarafımızdan tespit ve kontrol edilmiştir. 

  
                                                            KONTROL TEŞKİLATI                                 YÜKLEN İCİ 
      
İmza    
Adı Soyadı    
Rütbesi    
Görevi    
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İSTANBUL TERSANES İ KOMUTANLIĞI EK-4 (Çizelge-2) 

MALZEME VE PARÇA DEĞİŞTİRME FORMU NO: 

KULLANICI   

KULLANICI ADRES İ   

ARIZA B İLDİRİM TARİHİ/SAAT İ   

ARIZALI MAK İNE CİHAZ VE TECHİZATIN MARKA VE MODEL İ   

ARIZANIN TANIMI VE YAPILAN İŞLEM 
  

  

  

  

  

DEĞİŞMESİ GEREKN MALZEME/MALZEMELER İN VEYA PARÇA/PARÇALARIN 

MARKASI MODEL İ GÖREVİ TÜRÜ 
YAKLAŞIK 

TUTARI 
(TL) 

          

          

          

          

          

          

MALZEME VEYA PARÇALARIN DE ĞİŞTİRİLDİĞİ TARİH/SAAT     

TOPLAM ÇALI ŞMA SÜRESİ   

MALZEME VE PARÇA DEĞİŞİMİ YAPILAN MAK İNE CİHAZ VE TEÇHİZATTA YAPILAN İŞLEMLER 

  

  

  

  

  

Yukarıda belirtilen malzemelerin değişmesi tarafımızdan uygun görülmüş, yüklenici tarafından getirilen 
ürün/ürünlerin teknik ve idari şartnamenin şartlarına uyduğu ve orijinal olduğu tespit edilmiştir. Muayene ve 
kontrol kabulü yapılmıştır. Arıza onarımı tamamlandığı tarafımızdan tespit ve kontrol edilmiştir. 

                                                             KONTROL TEŞKİLATI                                                    YÜKLEN İCİ  

İmza 

 
 
  

Adı Soyadı 

Rütbesi 

Görevi 
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EK-5 (Çizelge-3)  

PERİYODİK BAKIM KONTROL FORMU 

BAKIM YAPILACAK KGK ADI: 
YAPILACAK İŞLER EVET HAYIR AÇIKLAMALAR  

K
E

S
İN

T
İS
İZ

 G
Ü

Ç
 K

A
Y

N
A

K
LA

R
I 

GENEL KONTROL VE TEMİZLİĞİ YAPILMASI       
ELEKTRİKSEL DONANIM VE BAĞLANTILARIN KONTROLÜ       
ELEKTRONİK VE MEKANİK GÖSTERGELERİN KONTROLÜ       
ELEKTRONİK KARTLARIN KONTROLÜ       
OPERATÖR PANELİNİN KONTROLÜ       
SİGORTA ŞALTERLERİNİN KONTROLÜ       
ELEKTRİKSEL VE MEKANİK KİLİT KONTROLÜ       
DOĞRULTUCULARIN İŞLEVLERİNİN KONTROLÜ       
ANA İŞLEMCİ KARTIN KONTROLÜ       
VİDA VE CİVATALARDA GEVŞEKLİK KONTROLÜ       
MİKROİŞLEMCİ KARTININ KONTROLÜ       
IGBT SÜRÜCÜ KARTININ KONTROLÜ       
GERİLİM ÖRNEKLE KARTININ KONTROLÜ       
AKIM ÖRNEKLEME KARTININ KONTROLÜ       
TRİSTÖR SÜRÜCÜ KARTLARININ KONTROLÜ       
DOĞRULTUCU TRAFO KARTLARININ KONTROLÜ       
EVİRİCİLERİN İŞLEVLERİNİN KONTROLÜ       

YAN MUHAFAZA, EMNİYET VE GÜVENLİK KAPAKLARI 
KONROLÜ       
AKÜLERİN FİZİKİ KONTROLÜ       
AKÜLERİN ŞARJ TESTİNİN YAPILMASI       
AKÜLERİN DENGELEME ŞARJININ YAPILMASI       
STATİK BY-PASS İŞLEVLERİNİN KONTROLÜ       
MANUEL BY-PASS İŞLEVLERİNİN KONTROLÜ       
YÜK KESİCİLERİN KONTROLÜ       
GİRİŞ ÇIKIŞ DC BAĞLANTI KONTROLÜ       
GİRİŞ ÇIKIŞ AC BAĞLANTI KONTROLÜ       
SOĞUTUCU FANLARIN KONTROLÜ       
TRAFO VE SARGILARIN KONTROLÜ       
İZOLE TRAFOLARIN VE FİLTRELERİN KONTROLÜ       
KONDANSATÖRLERİN KONTROLÜ       
RÖLE VE KONTAKTÖRLERİN KONTROLÜ       
ALARM VE UYARI SİSTEMİNİN KONTROLÜ       
TOPRAKLAMA HATLARININ KONTROLÜ       

TOPRAKLAMA HATLARININ TOPRAKLAMA DİRENÇ 
ÖLÇÜMÜ       
KGK YÜK TESTLERİNİN YAPILMASI       

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARININ SİSTEM VE ÜNİTELERİNİN PERİYODİK BAKIMI YAPILDIĞI 
KONTROL EDİLMİŞTİR. 

                                                            KONTROL TEŞKİLATI                        YÜKLEN İCİ 

       
İmza      
Adı Soyadı     
Rütbesi     
Görevi       
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